b EL spol. sr.o.
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Protokol o skuske ¢.: 21/15211

Objednavatel / zakaznik: Obec Bysta

Akreditacia sa nevztahuje na skusky typu N

Strana;
Vytlatok:

Zakaznik - objednavatel skisok

{n4zov a adresa) Okruzna 76/9, 07613 Bysta
Prevadzka / stredisko: Obec Bysta,

Zmluva/ objednavka: §8/20210011

Zakazka (Cislo a oznalenie):  21-06946

Odosiefatefl / dopravil: EL spol. sr.0.

Udaje o vzorke

Datum prevzatia vzorky:
Datum vykonania skasok od:

do:
Datum vystavenia protokolu:
Pocet vzoriek:

1z 1
12z 3

29.07.2021

29.07.2021
04.08.2021
04.08.2021

1

Lab. éislo vzorky : 21-016103
Predmet skusky / typ vzorky : Vody pitné
Oznacenie vzorky : Obecny urad Bysta

Udaje o odbere :

Vzorku odobral; Blahut E., EL - akreditovany odber

[ Datum odberu:  29.07.2021 |

Vysledky skusok

Skaska / merana veli¢ina/ | M 7 Limitna Vysledok | Neistota.
parameter jed = -hodnota skasky | merania | [

Poget koliformnych baktérii KTJA00mI 0 0 [ KuivatnaF | 1P 7.2, (STNENISO 9308) | A
Poéet Enterokokov KTJ/100ml 0 0 - Kultivatna F | IP 7.4a, (STN EN ISO 7899-2) A
Pocet baktérii Escherichia coli | KTJ/100ml 0 0 ~ | KulvatnaF | 1P 7.2b, (STNENISO 9308-1)| A
gl')?r;”"'“"‘ perfringens(vratane | .0 0 0 - | KulivatnaF | IP7.8a, (STNENISO 14189) | A
PoCet kuitivovatemych KTJMml | 50HZ, 10042 0 i Kulivaina | IP7.32,(STNENISO6222) | A
mikroorganizmov pri 36 °C .

Pocet kultivovatefnych KTJAmI | 200-HZ,500Z | 0 . Kulvana | IP7.32,(STNENISO6222) | A
mikroorganizmov pri 22 °C

Poznamka: Kvalita vody: Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast' 1:

Oprava AC (Februar 2009)

Pouzité skratky: KTJ - koloniu tvoriaca jednotka, F - filtracia, IP -

intemy predpis, HZ - hromadné zésobovanie, IZ -

Typ skusky: A - akreditovana, N - neakreditovand, S - subdodavka (externa sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu roz3iren(: neistotu z vysledku skisky, koeficient rozSirenia k=2.

Metoda membranove; filtracie (1ISO 9308-1:2000 cor.1:2007),

individuaine zasobovanie

Vyhlasenie sdladu / nesiladu vysledkov skisok s poZiadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke vody

vyhovujd
poziadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR €. 247/2017 Z.z. a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR &. 97/2018 Z.z.

= Vyhlasenie sladu/nesiladu sa uvadza na zéklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na zéklade porovnania vysledkov ski3ok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR &. 247/2017 Z.z. z9.oktdbra 2017,
ktorou sa ustanovujl podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri
zésobovani pitnou vodou, Priloha &. 1 ~ ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, A. Mlkroblolog|cke a biologické ukazovatele a vo
Vyhlagke Ministerstva zdravotnictva SR &. 97/2018 Z.z. z 19. marca 2018, ktorou sa meni a doplfia Vyhtaska MZ SR & 247/2017 Z.z.

= Pri vyhldseni suladu/nestladu laboratoérium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zékaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, ¢ast protokolu len so sthlasom laboratéria.

Uvedené vysledky sa tykajl len testovanej vzorky a nenahradzajl schvalenie skisaného predmetu prislu§nym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahu}u na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informéacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu mat' vplyv na platnost vysledkov

Miesto vykonu skuSok (okrem subdodavok) je totozné s adresou uvedenou v zahiavi,

Sk03obné zariadenia a meradia boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predplsov R
Reklamovat vysledky skasok moZzno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptovane a vybavovane sl lba plsomne podaneé reklamacie.

Protokol o skiske vyhotovil:

Schvalil a za spravnost’ protokolu zodpoveda:

Protokol dostane :

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322
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. « Strana;. -1
Protokol o skuske ¢.: 21/14881 s
Vytlagok: - 1z 3
Zakaznik - objednavatel skusok

Objednavatef: Obec Bysta . . .
{meno a adresa) Okruzna 76/9, 07613 Bysta Détum prevzatia vzorky: 2.07.2021.
Odosielatef: Obec Bysta Datum vykonania skasok: 29.07.2021
Zmluva/objednavka; SS/20210011 , Datum vystavenia protokolu: 30.07.2021
Zakazka: 21-06946
Vzorku odobral; Blahut E., EL - akreditovany odber

Vysledky skusok

P 1

;21016103 |

Obecny trad Bysta

Abioseston % 7 24 % Mikroskop 10 STN757712(IP 17.1) A
Zivé organizmy Jedince/mli 0 - Mikroskop 0 STN757711(IP17.2) A
Mitve organizmy Jedince/ml 0 - Mikroskop 30 STN757711(IP 17.2) A
Viaknité baktérie (okrem Zelezitych a . .

manganovych baktérii) Jedince/ml 0 Mikroskop 0 STN757711 (IP 17.2) A
Mikromycéty Jedince/mi 0 - Mikroskop 0 STN757711 (IP 17.2) A
Zelezité a manganové baktérie _ % 0 - Mikroskop 10 STN757711(IP 17.2) A

Pouzité skratky: IP - interny predpis, A - akreditovana skuska ‘
Neistota merania predstavuje relativnu rozsirent neistotu z vysledku skasky, koeficient rozSirenia k=2.

Vyhlasenie stladu / nesuladu vysledkov skisok s poziadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke pitnej vody
vyhovuju
poZiadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR . 247/2017 Z.z. a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR €. 97/2018 Z.z.

= Vyhlasenie stladu/nestiladu sa uvadza na zéklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na zé&klade porovnania vysledkov skisok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlagke Ministerstva zdravotnictva SR &. 247/2017 Z.z. z 9.oktobra 2017, ktorou
sa ustanovujl podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manaZmente rizik pri zasobovani
pitnou vodou, Priloha ¢. 1 - ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele a vo Vyhlaske
Ministerstva zdravotnictva SR &. 97/2018 Z.z. z 19. marca 2018, ktorou sa meni a doplfia Vyhlagka MZ SR €. 247/2017 Z.z.

= Pri vyhlaseni stladu/nesuladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zékaznikom.

Vyhlasenia a upozomenia:

Tento protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, ¢ast protokolu len so suhlasom laboratéria.

Uvedené vysledky sa tykajl ten testovanej vzorky a nenahradzaji schvélenie skiiSaného predmetu prislusnym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratorium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuj na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informéacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu mat' vplyv na platnost' vysledkov.

Miesto vykonu skusok je totozné s adresou uvedenou v zahlavi.

Skisobné zariadenia a meradia boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat vystedky skisok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované s iba pisomne podané reklamécie.

Protokol dostane: Obec Bysta ) m\

Protokol o skiske vyhotovil: RNDr. Eva Tétl
ved(ica LBA

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322
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Protokol o skuske ¢.: 21/15684 o
Vytlatok: 1 z 3

Zakaznik - objednavatel skusok

Objednévatel’ Obec Bysta

(meno a adresa) Okruzna 76/9, 07613 Bysta Détum prevzatia vzorky: 20,07.2021
Odosielatef” Obec Bysta Datum vykonania sku$ok od: 29.07.2021
Zmluva / objednavka: = SS/20210011 do: 12.08.2021
Zakazka: 21-06946 Datum vydania protokolu: 12.08.2021
Vzorku odobral: Blahut E., EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skusok
P 1 I_Cislo vzorky: 21-016103 | Typ vzorky: = Vody pitné | Chemicky rozbor
Oznacenie'vzorky: Obecny drad Bysta
Vysledok Neistota. 1 Skigobna ! Medza o < Typ
Parameter Jednotka skisky merania metéda: | stanovenia Metodicky predpis skusky
IP 1.50b (CSNEN ISO
sh mg/l <0.001 - ICP-MS 0.001 17294-2) A
IP 1.50b (CSN EN 1SO
As mg/l 0.005 6 % ICP-MS 0.001 17294-2) A
B mg/l 0.01 10 % AES-ICP 00 IP1.5b (STNENISO 11885) | A
bromiénany (Bro3) mg/ <0.005 : ic 0005 | 'P2AT(SIN 1E)N IS0 10304- |
dusicnany (NO3) mg/l 4.20 10 % Spektrofoto 0.50 IP2.34 A
dusitany (NO2) mg/l <0.01 - - Spektrofoto 0.01 STN EN-26777 (IP 2.34) A
fluoridy (F) mg/l 0.06 10 % ITP 0.03 STN 75 7430 (IP 2.16a) A
IP 1.50b (CSN EN ISO
Cr mg/l <0.002 - ICP-MS 0.002 17294-2) A
IP 1.50b (CSN EN ISO
Cd mgh <0.0005 - ICP-MS 0.0005 17204-2) A
kyanidy celkové (CN) mg/l <0.005 - Spektrofoto 0.005 STNISQ 6703-1 (1P 4.4) A
IP 1.50b (CSNEN ISO
Cu mg/l 0.007 6 % ICP-MS 0.005 17294-2)
_ tP 1.500 (CSNEN ISO
Ni mg/l <0.002 - ICP-MS 0.002 172942) A
IP 1.50b (CSN EN iSO
Pb mgl <0.002 - ICP-MS 0.002 17294-2) A
7 IP 1.50b (CSN EN ISO
Hg mg/l <0.0001 - ICP-MS 0.0001 17294-2) A
IP 1,500 (CSN EN ISO
Se mg#t <0.001 - ICP-MS 0.001 17204-2) A
akrylamid ug/ <0.08 - LC MS MS 0.08 P4.20 A
benzén ug/l <0.01 - GC/FID 0.01 IP 4.9 (STN EN SO 10301) A
dichlérbenzény suma pg/l <0.03 - GCIFID 0.03 IP 4.9 (STN EN ISO 10301) A
1,2- dichléretan Mg/l <0.01 - GC/FID 0.01 IP'4.9 (STN EN ISO 10301) A
chlérbenzén pg/l <0.01 - GC/FID 0.01 [P 4.9(STN EN 1SO 10301) A
T70C mg/l 1.1 15 % NDIR 0.50 STNEN 1484 (IP 2.31) A
org.chlor.pesticidy celk. g/ <0.1 - GC-MS 0.10 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
alfa-HCH (organochléravané
nesticidy) yg/ <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN [SO 6468} A
beta-HCH (organochlérované
pesticidy) yg/l <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
gama-HCH
(organochlérované pesticidy) ygh <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
p,p-DDT (organochlérované
pesticidy) yg/t <0.005 - GC-MS 0.005 [P 4.10f (STN EN ISO 6468) A
endrin keton
(organochlorované pesticidy) ugll <0.005 - GC-MS 0.005 JP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
metoxychlér
(organochlorované pesticidy) Hg/ <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mait: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Protokol o skuske ¢.: 21/15684 e
Vytlacok: 1z 3

P.c: 1 éislo vzorky: = 21-016103 | Typ vzorky:  Vody pitné | Chemiicky rozber \

‘Oznacenie vzorky: = Obecny irad Bysta _ ‘ o

e e Vysledok = Neistota | Skusobna | Medza | = . . = o Typ

_ . Bararynet‘er« el J!,edkn,o’t‘ka,‘ | skusk merania | metoda | stanovenia | ‘Meto,d'c ky'p T“"’" 5 s usky

HCB (organochlérované

pesticidy) ugh <0.005 - ’ GC-MS ’ 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A

delta-HCH

(organochiérované pesticidy) ug/l <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN.EN ISO 6468) A

heptachlor

(organochlérované pesticidy) ug/ <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A

aldrin (organochlérované

pesticidy) g/l ‘ <0.005 ‘ - » GC-MS 0.005 ’ IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A

heptachlérepoxid

(organochldrované pesticidy) yg/l <0.005 . - GC-MS 0.005 | IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A

P,p-DDD {organochlorované g <0.005 : GC-MS 0005 | IP4.10f(STNENISO6468) | A

pesticidy) ) )

endrin aldehyd

(organochlérované pesticidy) g/l <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A

endosulfan sulfat

(organochlérované pesticidy) gl <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN I1SO 6468) A

gama-chlordan

{organochlérované pesticidy) g/ <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A

endosulfan |

(organochlérované pesticidy) g/ <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN 1SO 6468) A

alfa.chlordan ugl <0.005 : GC-MS 0005 | IP4I0f(STNENISOB458) | A

(organochlérované pesticidy) ’ .

p,p-DDE (organochlérované ugl <0.005 . GC-MS 0005 | IP4.10f (STNENISO6468) | A

pesticidy)

dieldrin (organochlérované ug/ <0.005 i GC-MS 0005 | IP410f(STNENISO6468) | A

pesticidy) : .

endrin {organochlorované ugl <0.005 . GC-MS 0.005 | IP410f(STNENISO 6468) | A

pesticidy) ]

endosulfan Il '

(organochlorované pesticidy) Hall <Q.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN 1SO 6468) A

benzo (a) pyrén ug/t <0.005 | - HPLC/FD 0005 | IP4.7(STNENISO 17993) A
.| PAU - suma ug/l <0.05 - HPLC/FD 0.050 IP 4.7 (STN EN ISO 17993) A

epichlorhydrin ug/! <0.05 - | GCFFID 0.05 IP 4.9 (STN EN IS0 10301) A

1,1,2,2 - tetrachléretén ug/! <0.01 - GC/FID 0.01 IP 4.9 (STN.EN iSO 10301) A

1,1,2 - trichloretén yg/l <0.01 - ~ GCIFID 0.01 1P 4.9 (STN EN IS0 10301) A

vinylchlorid yg/l <0.01 - GC/FID 0.01 IP 4.9 (STN EN IS0 10301) A

volny chlér (CI2) mg/t 0.24 20 % Spektrofoto 0.01 IP6.2.1 TA

2,4-dichlorfenol ug/l <0.2 - GC-MS 0.20 IP 4.26 (STN EN 12673) A

chloritany (CI02) mg/ <0.05 : ic 005 |IP2ITISTNENISOTONE -y

2,4,6-trichlérfenol ug/l <0.1 - GC-MS 0.10 IP 4.26 (STN EN 12673) A

sumaTHM yg/l 0.71 1 2% _GC/FID 0.10 IP 4.9 (STN EN ISO 10301) A

absorbancia (254nm,1cm) - ; 0.024 15 % Spektrofoto 0005 | STN757360(IP2.15) A

amonne iony (NH4) mg/l 0.03 20 % Spektrofoto 0.01 IP2.34 A

farba mgPt <5 - Viz kolor 5 IP2.24 (STN EN IS0 7887) A

chemicka spotreba kyslika o

manganistanom CHSK(Mn) mg/l 0.64 20 % OA 0.50 STN EN SO 8467 {IP 2.3) A

chloridy (Cl) mg/} 212 20 % 0A 2.00 STN EN IS0 9297 {IP 2.6) A

IP 1.50b (CSN EN ISO

Mn mg/i <0.002 - ICP-MS 0.002 17294-2) A

pH priT=14,2°C - 7.0 5% Spektrofoto 1.0 1P 6.2.1 (STN ISO 10523) TA

sirany (SO4) mg/| 19.0 | 10% TP 1.0 STN 75 7430 (IP 2.16a) A

prahova hodnota chuti TFN <1 - Senzor. 1 IP2.24 ( STN EN 1622) A

teplota °C 14.2 1% - 0.1 IP 6.2.3 (STN 75 7375) TA

zékal FNU 1.80 20 % Nefelometria 0.05 IP2.24(STNEN1SO7027-1)| A

prahova hodnota pachu TON <1 - Senzor, 1 IP 2.24 (STN EN 1622) A

Tel.: +421 53 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Akreditacia sa nevztahuje na skusky typu N

Protokol o skiske &.: 21/15684 Stanat 3z 4
Vytlatok: 1 z 3
Pe:s 1 | Cislo vzorky: 21016103 I Typ.vzorky: - Vody pitné ‘Chemicky: rozbor
Oznacenie vzorky:  Obecny urad Bysta
oot | s | Vel [ e [ SR T W T psgyros
Fe ' mgl 0.072 6 % ICP-MS 0002 P 1'5037(29?&‘;” IS0 A
elektrolyticka vodivost’ mS/m 14.09 5% Kondukt 0.01 STN EN 27888 (IP 2.12) A
Na gl 1063 4% | AESICP 005 | P12 (%g'g)EN S04} o
Mg mgh 2.49 6 % AES-ICP 001 IP1.26b (SJEg)EN IS0 11
Ca mg/l ‘ 14.31 10% AES-ICP 0.01 IP 1.9b (STN EN ISO 11885)
celkova tvrdost - mmol/l 0.460 - Vypolet 0.001 iP2.10 A
Celk. objem. aktivita alfa Bg/l <0.04 - RA 0.04 W-GAA-SCI SA
Celk. objem. aktivita beta Bg/l <0.1 - RA 0.10 W-GA-PRO SA
RN Bg/l <5 - RA 5 W-RN222LSC SA
chlorecnany (C103) mg/l <0.05 - IC 0.05 P247 (STN 1E)N 150 10304- A
Skusobné metédy
Skratka l Nazov metody
AES-ICP Atémova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
GC-MS -~ Plynova chromatografia s hmotnostnym detektorom
GCIFID Plynova chromatografia s plamenovoionizalnym detektorom
HPLC/FD VysokoUginna kvapalinova chromatografia s fluorescenénym detektorom
IC 16nova chromatografia
ICP-MS Hmotnostna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
iTP Izotachoforéza
Kondukt Konduktometria
LC MS MS Kvapalinova chromatografia s hmotnostnym detektorom
NDIR Nedisperzna infraCervena spektrometria
Nefelometria Nefelometria
OA Odmern analyza
RA Réadiometria
Senzor. Senzorické hodnotenie
Spektrofoto Spektrofotometria
Viz kolor Vizudlna kolorimetria
Vypotet Vypodet
Pouzité skratky: IP - Interny predpis
Typ skusky: A -akreditovand, N - neakreditovana, T -terénna, S - subdodavka (externa sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu rozsirent neistotu z vysledku skisky, koeficient roz$irenia k=2.
Tel.. +421 53 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Protokol o skuske ¢.: 21/15684 Vitlatok 1z 3

Vyhlasenie siladu / nestladu vysledkov skusok s poZiadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke
vyhovujt
poziadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR & 247/2017 Z.z. a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR €. 97/2018 Z.z.

Hodnoty radiologickych ukazovatelov stanovené v testovanej vzorke
vyhovuju
poziadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravetnictva SR €. 100/2018 Z.z.

= Vyhlasenie stladu/nesiladu sa uvadza na z&klade poZiadavky zékaznika a bolo vytvorené na zakiade porovnania vysledkov skiSok uvedenych
v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske MZ SR €. 247/2017 Z.z. z 9.oktobra 2017, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o kvalite pitnej
vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou a vo Vyhlaske MZ SR & 97/2018 Z.z.
219. marca 2018, ktorou sa meni adopliia Vyhlaska MZ SR & 247/2017 Zz. avo Vyhiaske MZ SR €. 10012018 Z.z. z19. marca 2018
o0 obmedzovani oZiarenia obyvatelov z pitnej vody, z prirodnej mineralnej vody a z pramenitej vody.

» Pri vyhlaseni stladu/nestladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zakaznikom.

Poznamky ku vzorkam
21-016103 Odberovy protokol ¢.: EBLA/PV/21/153

Vyhlasenia a upozornenia:
Tento protoko! mdze byt reprodukovany iba ako celok, Cast' protokolu len so sthlasom laboratoria.
Uvedené vysledky sa tykaji: len testovanej vzorky a nenahradzaju schvalenie skisaného predmetu pristusnym organom.
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahujl na vzorku, ako bola prijata.
Laboraiérium nezodpoveda za informacie poskytnuté zékaznikom, ktoré mdZzu mat vplyv na plainost vyslediov.
Miesto vykonu skisok (okrem terénnych a subdodavok) je totozné s adresou uvedenou v zahlavi.
Skugobné zariadenia a meradia boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Rekiamovat' vysledky skidok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie.

Protokol dostane: Obec By3ta
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